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A los efectos del informe correspondiente,
adjunto me complazco en acompañar copia de la
instancia perteneciente a GAS Y ELECTRICIDAD,
S.A., en súplica de autorización para la cons
trucoión de una nueva estación transformadora
así como la instalación de una línea aérea-==
subetrránea, en la zona de la Caseta dfes Ca-
pellans, de acuerdo con el proyecto redactado
por el Ingeniero Industrial, D. Antonio Bosch
Salvá, del cual se acompaña una fotocopia al=
presente escrito.
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Dios guarde a V.S. muchos años.

limo. Sr. Director del Instituto Nacional Para la Conservación
de la Naturaleza de Baleares.
Delegación Provincial del Ministerio de Agricultura.

Palma de Mallorca
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Con la finalidad de poder atender la
petición de suministro de energía eléc
trica, que nos ha sido formulada por ese
limo. Ayuntamiento, esta Empresa proyecta
la construcción de una nueva estación trans
formadora en caseta tipo URBANA-4, a deno
minar "CASA CAPELLANS", en término munici
pal de MURO, así como la instalación de
una línea aérea-subterránea a 15 KV. para
su alimentación, siendo preciso la apertu
ra de zanjas para la instalación de la lí
nea subterránea, cuya excavación afectará
según trazado del cable señalado en planos.

Por lo expuesto, rogamos a Vd. si a bien
lo tiene, se digne concedernos autorización
para construcción de la citada estación
transformadora y apertura de zanjas para la
línea subterránea.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Palma a 29 de Marzo de 1.9§3»

GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.
El Director Técnico,

G.E.S.A. SALIDA
¡-c.04.93 0 5 2 7(1

Lnexo: 2 proyectos



GAS Y ELECTRICIDAD, S. A

PROYECTO DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACION TRANSFORMADORA
EN CASETA TIPO URBANA-/» EMPLAZADA EN MURO, A DENOMINAR
"CASA CAPELLANS",

MEMORIA
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Al objeto de poder atender las peticiones de nuevos suminis
tros de energía eléctrica, en la zona de Muro, señalada en planos,

es por lo que se propo
ne efectuar la construcción de una estación transformadora en caseta
tipo URBANA-4 según situación y características construc
tivas que se indican en planos adjuntos.

Denominaremos al centro de transformación: "CASA CAPELLANS"
Para la alimentación del mismo, deberá ser realizado el ten

dido de un tramo de línea aérea-subterránea a 15.000 voltios cuyo
trazado se indica en planos adjuntos.

ESTACION TRANSFORMADORA (OBRA CIVIL)

En el lugar indicado en el plano que se acompaña, construi
remos una caseta de manipostería de (1) metros, para
la ubicación de los aparatos de maniobra, seguridad y el transforma
dor.

Los muros estarán formados por bloques de hormigón, tipo Ale.
man, y el techo estará constituido por un entramado de viguetas de
hormigón armado, cubierto con bovedillas del mismo material, con
el fin de colocar materiales incombustibles.

Practicaremos en las paredes las aperturas necesarias para
el acceso, ventilación y refrigeración del local y de los aparatos
instalados en él.

Se construirá en el suelo de la misma, un depósito de un me
tro cúbico de capacidad, para la recogida del aceite en caso de ave
ría del transformador.

(1) Medidas indicadas en planos constructivos adjuntos*



GAS Y ELECTRICIDAD, S. A

CARACTERISTICAS DEL CABLE

El cable a instalar está formado por 3 conductores de
aluminio homogéneo, unipolares, sin armadura, con aislamiento con_s
tituído por papel impregnado de mezcla no migrante y cubierta ex
terior de protección de policloruro de vinilo P.V.C., tensión no
minal 12/20 KV.

Será cable de
ció será de 15-000 V.

fabricación nacional y la tensión de serví

Zanja: Colocación Cable

Se abrirá una zanja de 0,60 metros de ancho
por 0,80 de profundidad, en el fondo de la cual se extenderá
una capa de arena de 25 cm. de espesor, en la que se colocará el
cable de forma que quede en el centro de la misma.

Sobre la arena se colocará una fila de bovedillas de al
farería, al objeto de prevenir la pr . encía del cable en caso de pos,
teriores excavaciones.

Posteriormente, se rellenará el resto de la zanja con las
tierras sobrantes de. la excavación, convenientemente apisonadas, so
bre la que se colocará una capa de hormigón de lo cm. de espesor,
reponiéndose el pavimento en la parte afectada por la susodicha ex
cavación, con las características del existente al iniciarse los
trabajos y en cualquier caso, conforme a las normas que marque el
Organismo que concede el permiso.

Cuando existan cruces con calles, se colocará el cable en
una canalización de uralita en bloque de hormigón, al objeto de que
en caso de avería del mismo, pueda repararse éste sin necesidad de
interrumpir el tránsito. Sobre el bloque de hormigón se efectuará un
relleno de tierra apisonada sobre la cual se colocarán 2o cm. de pi.e
dra machacada, colocándose finalmente el pavimento de hormigón as
fáltico .

En el
y la sección de

plano adjunto, se indica
la zanja correspondiente 

el recorrido del nuevo cabl

PALMA DE MALLORCA,
El Director Técnico,

RÓmiL Jv arder Hevia

MARZO DE 1.983
El Ingeniero Industrial,

Auto
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